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Nivelesde consumode energiaeléctrica térmicay acusticadel Sistema HP-CinuxCluster

Resumerde niveles de consumo maximos y algunas otras

caracteristicas

Consumo maximo de potencia
eléctrica y emision de calor

Emision de sonido

Consumo maximale corriente
eléctrica

Flujo de Aire (caliente

Peso Totalsin el Rack

NOTAConsiderandda totalidadde equipospara unvoltajede 220 VAC a 2&

9,817 watts

479.2 litros/segundo
554 kilogramos

33,497btu/hora

8.8bels

44.7 amperios

1,015.4 pies cubicos/minuto
1,221.4 libras
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EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

EXISTENTES
" .:'f'.:.- -!'
A |l &
2 TABLERO DE TRANSFERENCIA
GRUPO ELECTROGENO DE 68 KW AUTOMATICA (TTA)

MARCA OLYMPIAN, MOTOR PERKINS

‘.“

CONJUNTO DE EQUIPOS UPS MARCA
GAMMATRONIC DE 3
3.6 KW + 3.6 KW + 6 KW
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SISTEMA
HPC-Linux-Cluster

CONJUNTO DE UPS
GAMMATRONIC

DISTRIBUCION
ELECTRICA COMERCIA
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NUEVAS INSTALACIONES Y

MEJORAS REALIZADAS ,
SISTEMA DE EXTINTORES HALOTRON
PUESTA A TIERRA

INSTALACION DE UN

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE AUMENTO DE CARGA ELECTRIC/
PROTECCION CAMBlO DE ACOMETlDA
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SOLUCION HRANUXCLUSTER
MEJORAS O ADICIONES

e e

REALIZADAS:
- NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA
-NUEVO SISTEMA DE UPS 20 + 20 K\ RUPO ELECTROGENC
-NUEVO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
- TRANSFORMADOR DE AISLAMIE |
- EXTINTORES HALOTRON

UPS NUEVA DISTRIBUCION
ELECTRICA COMERCIA

TTA + OTROS TABLERQ

NUEVO SISTEMA
DE PUESTA A TIERRA.

EXTINTORES
HALOTRON

g?
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SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

TIPO DE INSTALACION

REFRIGERACION DE LOS RACKS EN CONFIGURACION CON PASILLOS FRIOS/CALIENTES

VERSION INROW DESCARGA FRONTAL

> - pasillo

caliente

pasillo
frio

pasillo
caliente

A

e pasillo

frio

- pasillo

caliente
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Pasillo caliente/frio

Este sistema permite:
Eficiencia éptima
Facil redundancia
Facil ampliacion
Minima inversion

L X £ K

La solucion del pasillo frio v el pasillo caliente resuelve las limitaciones
del modelo tradicional, en el que la refrigeracion va destinada a
mantener condiciones estables en la sala olvidandose de las
necesidades individuales de los racks.
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Pasillo frio
Pasillo frio

. Pasillo frio

&&= B 2i.1° 15,6°C 10°C
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EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

FLUJO DE AIRE INROW FRONTAL

pasillo caliente

pasillo frio

pasillo caliente
VISTA DESDE ARRIBA

LWL

VERSION INROW
DESCARGA FRONTAL
ASPIRACION POR LA PARTE
POSTERIOR

configuracién sélo Frio, sin
Humidificador y/o resistencias

VERSION INROW
DESCARGA FRONTAL
ASPIRACION POR LA
PARTE POSTERIOR y
configuracion con Humidificador
ylo resistencia

MEDIDAS MEDIDAS
L (mm) 300 | 600 L (mm) 300 600
P (mm) 100071200 P (mm) 1200 [1000/1200
H (mm) 2085 H (mm) 2085
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DISTRIBUCION DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO, UPS Y GABINETES

ESPACIO POSTERIOR RECOMENDADO

B NROW . GE. WROW e PASILLO e

ﬁ"i CALIENTE

UPS
AA GAB. GAB. AA 93PS-30KW
8 NROW  SERV. SERV. INROW

PASILLO FRIO
ESPACIO DELANTERO RECOMENDADO

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

10
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Salcias Irststaios erte
Dicambie 2014 y Enero del 2015

£e  UPSF UPSE wrsp ma S e e
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VISTA ACTUAL DE EQUIPOS Y GABINETES DEL
SISTEMA HPC-Linux-Cluster

{ ”
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ADMINISTRACION DEL SISTEMALktf&Cluster

ESTRUCTURA'YY COMPONENTES DE HARDWA

del SistemaComputacionalde Alto Rendimientoparala Simulacion de
FluidosGeofisicodHP ¢ Linuxc Cluster

Augustolngunza
HuberGilt, Oscar Santillan

Subdireccion de Ciencias de la Atmoésfera e Hidrosfera (SCAH)
Laboratorio de Dinamica de Fluidos Geofisicos Computacionales
Instituto Geofisico del Peru (IGP)
dfgc@igp.qgob.pe

20 de Setiembre de 2017 13


mailto:dfgc@igp.gob.pe

4 | Ministerio Instituto
w PERU | del Ambiente Geofisico del Pert

Ciencia para protegernos
Ciencia para avanzar

Componentes de Hardware del Sistema HPC-Linux-Cluster
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